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Mellekelten megkuldjik szives hasznalatra a kérnyezeti gamma-sugarzas PAE és
KKAT koriil BITT- szondaval és Por TL- ddzismérével 2019. augusztusban mért havi
atlagos dozisteljesitmény adatokat.
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MVM PAKS| ATOMEROMU Zrt. ES KKAT KORNYEZETELLENORZES
HAVI JELENTES - 2019. Augusztus
Kdérnyezetellendrzé Laboratérium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KORNYEZETI GAMMA-SUGARZAS HAVI ATLAGOS DOZISTELJESITMENYE
POR TLD-VEL ES BITT SZONDAVAL MERVE

Kérnyezeti
Kornyezeti dézisegyenérték dézisegyenérték
Allomas, helység teljesitmény [nSv/h] Allomas teljesitmény
[nSv/h]
Por TLD BITT-szonda BITT-szonda
A1 PAE kérny. 78 74 G1 PAE korny. 72
A2 PAE korny. 74 70 G2 PAE korny. 64
A3 PAE kérny. 80 80 G3 PAE kérny. 69
A4 PAE korny. 88 79 G4 PAE kérny. 79
A5 PAE kérny. 95 85 G5 PAE korny. 1.9
A6 PAE korny. 76 Fiis] G6 PAE korny. 74
A7 PAE koérny. 74 66 G7 PAE kérny. 81
A8 PAE korny. 88 86 G8 PAE korny. 83
A9 PAE kérny. 62 68 G9 PAE kérny. 88
C10 Uszod* - G10 PAE kérny. 74
C11 Paks* - G11 PAE kérny. 70
C12 D.sz.gydrgy 65 Atlag (G1-G11) 75
C13 D.sz.gydrgy 52
C14 Csampa 71
C15 Foldespuszta 86
C16 D.sz.benedek 91
C17 Géderlak 95
C18 Fokté 93
C19 Tengelic 75
C20 Kalocsa 88
C21 Kiskéros 74
C22 Szekszard 96
C23 Uzd 88
B24 Dunaféidvar 102 89
L25 KEL 68
026 OMSZ 69
Atlag (A1-A9) 79 76
Atlag (A1-026) 80

Megjegyzés: * A TLD nem volt kiértékelheté.

A méréstgyrél szole 1991. dvi XLV, Torvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel médositott 127/1991. (X 9)
kormanyrendelet értelmében dozismérésre csak a Budapest Févaros Korményhivatala Metroldgia és Miszaki
Feliigyeleti Féosztaly, Sugarfizikai és Kémiai Mérések Osztaly (BFKH MMFF) éltal tiousvizs-galt, és
hitelesitéssel rendelkezé mérsberendezés hasznalhatd. Ennek a kbveteiménynek az MVYM PA Zit altal
hasznalt fenti méréberendezések megfelelnek. Ezek a dozismérék un. kérnyezeti dézisegyen-értékben [nSv/h)
vannak hitelesitve,

Paks, 2019.09.08.
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A KORNYEZETI GAMMA-SUGARZAS HAVI ATLAGOS DOZISTELJESITMENYE
POR TLD-VEL ES BITT SZONDAVAL MERVE

Mérés helyszine Kdrnyezeti dézisegyenérték-
teljesitmény [nSv/h] (Por TLD)

KKAT1 82

KKAT2 86
KKAT3 92

KKAT4 91

KKATS 85
KKAT6 203
KKAT7 174
KKATS 198
KKAT9 71

KKAT10 222
KKAT11 99
KKAT12 284
KKAT13 110
KKAT14 98
Uszéd 114
Dunaszentbenedek 124
Géderlak 129
Foktd 133
Kalocsa 141
Szekszard ANTSZ (tetd) 85

Megjegyzés: * A KKAT 13-as és 14-es mérési pont hatéség altali elfogadasra var.

A méréstigyrol szolé 1991. évi XLV, torveny és a 68/2000. (V.19.) rendelettel médositott 127/1991. (X 9.)
kor-manyrendelet értelmében dézismérésre csak a Budapest Févaros Korméanyhivatala Metrolégia és Mii-
szaki Felligyeleti Féosztaly, Sugarfizikai és Kémiai Mérések Osztaly (BFKH MMFF) altal tiousvizsgall, és
hitelesitéssel rendelkezd méréberendezés hasznalhaté. Ennek a kdvetelménynek az MVM PA Zrt altal
hasznéit Por TL dézisméré rendszer megfelel (a méréberendezés un. kémyezeti dozisegyenériékben
[nSv/h] van hitelesitve).

A teleptléseken a Polgarmesteri Hivatalok adott helyiségében térténik a dbzismérés.




