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Targy: 2019. november havi atlagos kornyezeti dozisteljesitmény adatok
Tisztelt Igazgaté Ur!

Mellékelten megkdlildjik szives hasznalatra a kormnyezeti gamma-sugarzas PAE és
KKAT koriil BITT- szondaval és Por TL- dézismérével 2019. novemberben mért havi
atlagos doézisteljesitmény adatokat.
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MVM PAKS] ATOMEROMU Zrt. ES KKAT KORNYEZETELLENORZES
HAVI JELENTES - 2019. November
Kérnyezetellenérzé Laboratdrium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KORNYEZETI GAMMA-SUGARZAS HAVI ATLAGOS DOZISTELJESITMENYE
POR TLD-VEL ES BITT SZONDAVAL MERVE

Kornyezeti
Kornyezeti dozisegyenérték dozisegyenérték
Allomas, helység teljesitmény [nSv/h] Allomas teljesitmény
[nSv/h]
Por TLD BITT-szonda BITT-szonda
A1 PAE kdrny. 73 75 G1 PAE korny. 74
A2 PAE korny. 72 73 G2 PAE korny. 64
A3 PAE kérny. 74 80 G3 PAE korny. 70
A4 PAE kérny. 68 78 G4 PAE kérny. 80 |
A5 PAE kérny. 78 84 G5 PAE kérny. 74
A6 PAE kdrny. 75 76 G6 PAE kérny. 75
A7 PAE koérny. 70 68 G7 PAE kérny. 81 !
A8 PAE kérny. 73 85 G8 PAE kérny. 84 |
A9 PAE kérny. 71 68 G9 PAE kérny. 88
C10 Uszéd 87 G10 PAE kdrny. 75 f
C11 Paks 84 G11 PAE kérny. 77 ‘
C12 D.sz.gydrgy* - Atlag (G1-G11) 77
€13 D.sz.gydrgy 86
C14 Csampa 75
C15 Foldespuszta 88
C16 D.sz.benedek 90
C17 Géderlak 94
C18 Fokté 89
C19 Tengelic 59
C20 Kalocsa 85 i
C21 Kiskéros 75 5
C22 Szekszard 92 ;
C23 Uzd 91 |
B24 Dunaféldvar 90 84
L25 KEL 78
026 OMSZ ' 72
Atlag (A1-A9) 73 76
Atlag (A1-026) 80

Megjeqyzés: * A TLD nem volt kiértékelhetd.

A mérésiigyrol szol6 1991. évi XLV. Térvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel médositott 127/1991. (X. 9)
kormanyrendelet értelmében dézismérésre csak a Budapest Févéaros Korményhivatala Metrologia és Miiszaki
Feligyeleti Féosztaly, Sugérfizikai és Kémiai Mérések Osztaly (BFKH MMFF) altal tipusvizs-galt, és
hitelesitéssel rendelkezd méréberendezés hasznéalhats. Ennek a kovetelménynek az MVM PA Zrt. altal
hasznélt fenti méréberendezések megfeleinek. Ezek a dézismérsk in. kérnyezeti dozisegyen-értékben [nSv/h]
vannalc hitefesitve.
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MVM PAKSI ATOMEROMU Zrt. ES KKAT KORNYEZETELLENORZES
HAVI JELENTES - 2019. November
Kdrnyezetellendrzd Laboratorium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KORNYEZET!I GAMMA-SUGARZAS HAVI ATLAGOS DOZISTELJESITMENYE
POR TLD-VEL ES BITT SZONDAVAL MERVE

- . Kornyezeti dozi enérték
Mecaheipine | iy [nSvl!she]gy!Por TLD)

KKAT1 71

KKAT2 98

KKAT3 62
KKAT4 74
KKATS 71

KKATS* -

KKAT7 225
KKATS 62
KKATS 92
KKAT10 225
KKAT11 85
KKAT12 314
KKAT13 92
KKAT14 66
Uszdd 112
Dunaszentbenedek 126
Géderlak 135
Fokté 139
Kalocsa 138
Szekszard ANTSZ (tet5) 82

Megjegyzés: * A TLD nem volt kiértékelhetd.

A mérésugyrol szolo 1991. évi XLV. torvény és a 68/2000. (V.19.) rendeletiel modositatt 127/1991. (X 9.}
kor-manyrendelet érteimében dozismérésre csak a Budapest Févaros Korményhivatala Metrolégia és Mil-
szaki Feligyeleli Féosztaly, Sugérfizikai és Kémiai Méréseic Osztaly (BFKH MMFF) Altal lipusvizsgalt, és
hitelesitéssel rendetkezé mérdberendezés haszndthats. Ennek a kovelelménynek az MVM PA Zrt. Sifal
hasznalt Por TL dézisméré rendszer megfelel (a mérdberendezés an. komyezeli dozisegyenértéklben
[nSvit] van hitelesitve).

A telepliléseken a Polgarmesteri Hivatalok adott helyiségeéhen torténik a dézismérés.
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