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Targy: 2019. december havi atlagos kornyezeti dozisteljesitmény adatok

Tisztelt Igazgaté Ur!

Mellékelten megklldjik szives hasznalatra a kornyezeti gamma-sugarzas PAE és
KKAT korul BITT- szondaval és Por TL- dozismérdvel 2019. decemberben mért havi
atlagos dozisteljesitmeny adatokat.

Melléklet: 1 pld.  adatsor (2 oldal)
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MVM PAKSI ATOMEROMU Zrt. ES KKAT KORNYEZETELLENORZES
HAVI JELENTES - 2019. December
Koérnyezetellenérzé Laboratérium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KORNYEZETI GAMMA-SUGARZAS HAVI ATLAGOS DOZISTELJESITMENYE
POR TLD-VEL ES BITT SZONDAVAL MERVE

Kérnyezeti
Kérnyezeti dozisegyenérték dozisegyenérték
Allomas, helység teljesitmény [nSv/h] Allomas teljesitmény
[nSv/h]
Por TLD BITT-szonda BITT-szonda
A1 PAE kérny. 70 74 G1 PAE korny. 73
A2 PAE korny. 68 72 G2 PAE kérny. 63
A3 PAE kérny. 74 78 G3 PAE korny. 74
A4 PAE kérny. 82 77 G4 PAE kérny. 78
A5 PAE kérny. 82 82 G5 PAE korny. 73
A6 PAE kérny. 67 75 G6 PAE korny. 74
A7 PAE kérny. 69 67 G7 PAE korny. 80
A8 PAE kérny. 79 83 G8 PAE kérny. 82
A9 PAE korny. 69 66 G9 PAE korny. 86
C10 Uszéd 84 G10 PAE kérny. 74
C11 Paks 5 G11 PAE koérny. 75
C12 D.sz.gyorgy* - Atlag (G1-G11) 76
C13 D.sz.gydrgy o7
C14 Csampa 63
C15 Féldespuszta 76
C16 D.sz.benedek 84
C17 Géderlak 88
C18 Fokté 80
C19 Tengelic 68
C20 Kalocsa 83
C21 Kiskéros 61
C22 Szekszard 87
C23 Uzd 79
B24 Dunafoldvar 90 83
L25 KEL 58
026 OMSZ* -
Atlag (A1-A9) 73 75
Atlag (A1-026) 75

Megjegyzés: * A TLD nem volt kiértékelhets.

A mérésugyrol szolé 1991. évi XLV. Térvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel médositott 127/1991. X. 9)
kormanyrendelet értelmében dozismérésre csak a Budapest Févaros Kormanyhivatala Metrolégia és Miiszaki
Felilgyeleti Féosztaly, Sugérfizikai és Keémiai Mérések Osztaly (BFKH MMFF) altal tipusvizs-gélt, és
hitelesitéssel rendelkezé méréberendezés hasznalhaté. Ennek a kovetelménynek az MVM PA Zrt. altal
hasznalt fenti méréberendezések megfelelnek. Ezek a dézismérék an. kornyezeti dézisegyen-értékben [nSv/h]

vannak hitelesitve.

Paks, 2020.01.09.
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MVM PAKSI ATOMEROMU Zrt. ES KKAT KORNYEZETELLENORZES
HAVI JELENTES - 2019. December
Kérnyezetellen6rzé Laboratorium, Paks, Kurcsatov u. 1/D.

A KORNYEZETI GAMMA-SUGARZAS HAVI ATLAGOS DOZISTELJESITMENYE
POR TLD-VEL ES BITT SZONDAVAL MERVE

Mérés helyszine Kérnyezeti dozisegyenérték
teljesitmény [nSv/h] (Por TLD)

KKAT1 85
KKAT2 83
KKAT3* _

KKAT4 84
KKAT5 69
KKAT6 207
KKAT7 180
KKAT8 144
KKAT9 108
KKAT10* 232
KKAT11 82
KKAT12 _ 255
KKAT13 97
KKAT14 98
Uszod* -

Dunaszentbenedek 124
Géderlak 122
Fokté 124
Kalocsa 131
Szekszard ANTSZ (tetd) 76

Megjegyzés: * A TLD nem volt kiértékelheto.

A mérésligyrél sz6l6 1991. évi XLV. térvény és a 68/2000. (V.19.) rendelettel médositott 127/1991. (X 9)
kor-manyrendelet értelmében dézismérésre csak a Budapest Févéros Korméanyhivatala Metrologia és M-
szaki Feliigyeleti Féosztaly, Sugarfizikai és Kémiai Mérések Osztaly (BFKH MMFF) éltal tipusvizsgalt, és
hitelesitéssel rendelkezé méréberendezés hasznélhaté. Ennek a kévetelménynek az MVM PA Zrt. éltal
hasznalt Por TL dézisméré rendszer megfelel (a méréberendezés un. kérnyezeti dézisegyenértékben
[nSv/h] van hitelesitve).

A telepiléseken a Polgarmesteri Hivatalok adott helyiségében torténik a dézismérés.
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